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сопротивления змеевика. 

Отключение парогенератора 

по превышению давления или 

температуры. 

поверхности змеевика. нарушение инструкции по эксплуатации при 

проведении ТО и продувки парогенератора. 

Промыть змеевик или заменить. 

 

Продувка котла от шлама относится к регулярной операции техобслуживания. В водотрубных 

прямоточных котлах допускается значительно более высокое содержание растворимых в воде твердых 

веществ чем в котлах других конструкция, все это благодаря принудительной циркуляции и высокой 

скорости движения воды-пара во внутреннем объеме змеевика. В конструкции предусмотрен патрубок для 

установки устройства автоматического удаления. 
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